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分 析 対 象 単 位 分析結果 分析結果 分析結果 分析結果

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.6 0.7 0.6 0.6

塩化物イオン mg/L 4.2 4.9 4.6 4.3

有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/L 0.7 0.3未満 0.3未満 0.3未満

一般細菌 個/mL 検出しない 検出しない 8 検出しない

大腸菌群数 MPN/dL 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない

水素イオン濃度(pH) - 7.3 7.3 7.3 7.3

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

臭気 - 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

味 - 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

電気伝導率 mS/m 14 14 14 13

生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.5未満 0.5未満 0.6 0.7

六価クロム mg/L 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満

カドミウム mg/L 0.0003 未満 0.0003 未満 0.0003 未満 0.0003 未満

カルシウム、マグネシウム等 mg/L 41 42 45 44

テトラクロロエチレン mg/L 0.0005 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

トリクロロエチレン mg/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満

クロロホルム mg/L 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満

１，１，１-トリクロロエタン mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満
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